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Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno - Towarowe  Sp. z o.o.
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Ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
działki nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7 i 72/2 obręb 98 oraz części działek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7
obręb 98 w Gdańsku

-

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA ARCHITEKTURA

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,
SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWUJĄCY

UWAGI

DATA

SKALA
nr UPRAWN.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

UWAGA:
1. Sprawdzić i dopasować wymiary na budowie;
2. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją i projektami branżowymi;
3. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4. Rozwiązania i materiały mogą zostać zmienione na równoważne o nie gorszych parametrach technicznych pod
warunkiem zachowania gwarancji bezpieczeństwa i jakości oraz uzyskania akceptacji projektanta;
5. Wszystkie zaprojektowane elementy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi przyjętych systemów;
6. W miejscach zagięć izolacji typu ciężkiego stosować zakładki kompensacyjne;
7. Drewniane elementy zewnętrzne zebezpieczyć środkami ochrony biologicznej i przeciwwodnej;
8. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przeciw korozji i zastosować elementy mocujące ze stali nierdzewnej;
9. Wszelkie zmiany konstrukcyjne należy zlecić osobom uprawnionym po konsultacji z Pracownią Projektową F-11;
10. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim
Normom
11. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami;
12. Rzędne terenu sprawdzić na budowie;
13. Zestawienie przegród warstwowych wg ZAŁĄCZNIKA NR.1 - ZESTAWIENIE PRZEGRÓD WARSTWOWYCH

Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. składającego się z
budynku przemysłowo - biurowego  A (w tym hali przeglądów i napraw pojazdów kolejowych
specjalnych i innych, dla realizacji wszystkich poziomów utrzymania P1 - P5, głównie: P3 -
P5, wbudowanej stacji transformatorowej oraz części biurowo - socjalnej) i budynku
przemysłowego B (ciągu technologicznego wraz z myjnią kolejową) oraz  budynku kotłowni
dla potrzeb istniejących obiektów, z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą:
układem torowym, instalacjami zewnętrznymi (wodociągową, przeciwpożarową, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną, gazową,
elektroenergetyczną, oświetlenia terenu), naziemnymi zbiornikami na gaz LPG oraz
rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi i
rozbiórką obiektów budowlanych (fragmentu istniejącej hali warsztatowej, wiaty
magazynowej) i rozbiórką przewodów uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym
zamierzeniem budowlanym, zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, na działkach nr
28/1, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 i 72/2 oraz części działek 5/12, 28/3, 72/7, obręb 98, w Gdańsku
przy ul. Sandomierskiej 19.
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Zestawienie powierzchni

-

Strefa - Budynek A

Nr

0.11A

0.11B

0.01

0.02

0.02a

0.02b

0.02c

0.03a

0.03b

0.04a

0.04b

0.04c

0.04d

0.05

0.06

0.07a

0.07c

0.07c

0.07d

0.08

0.10

0.11

0.11

0.12a

0.12b

0.12c

0.13

0.13

0.14

0.14a

0.15a

0.15b

0.16a

0.16b

0.17

0.18

0.19

0.20a

0.20b

0.20c

0.21

0.22a

0.22b

0.23

Nazwa pomieszczenia

Pom. pracowników magazynu

Pom. kierownika magazynu

Klatka schodowa

Komunikacja

Pomocnicze

Pom. gospodarcze

Pomocnicze

WC męski

WC damski

Rozdzielnia SN

Komora transformatorowa

Komora transformatorowa

Rozdzielnia NN

Warsztat - utrzymanie budynku

Kotłownia

Warsztat mech. - hydraulika siłowa, pneumatyka

Laboratorium

Laboratorium

Maszynownia

Narzędziownia

Klatka schodowa

Komunikacja

Magazyn

WC męski

WC dla niepełnosprawnych / damski

Pom. gospodarcze

Myjnia zestawów kołowych  i agregatów

Myjnia zestawów kołowych  i agregatów

Warsztat mech. - naprawa silników

Warsztat mech. - pom. pomocnicze

Warsztat - ślusarnia

Pom. dla butli acetylenotlenowych

Warsztat - spawalnia

Warsztat - spawalnia

Warsztat elektryczny

Klatka schodowa

Komunikacja

WC męski

WC damski

Pom. gospodarcze

Warsztat - stolarnia

Strefa ładowania wózków

Pom. z bateriami

Hala serwisowa

Pow. [m2]

25,54

14,18

39,72 m²

15,43

19,05

8,58

3,95

4,13

5,72

5,79

13,51

9,28

10,31

34,36

61,87

51,72

312,94

9,58

62,29

18,54

106,80

12,40

17,11

182,85

5,78

6,61

18,61

0,01

121,92

351,02

10,79

171,25

7,47

30,72

62,14

181,57

16,56

14,01

5,78

5,77

11,31

93,08

98,46

22,81

7 571,38

9 773,26 m²

0.24a

0.24b

0.24c

0.25

0.26a

0.26b

Myjnia

Myjnia - maszynownia

Pom. na urządzenie do sodowania

Lakiernia - przygotowanie

Lakiernia

Lakiernia - magazyn farb

504,30

17,79

6,00

492,21

478,75

13,71

1 512,76 m²

Pn

BUDYNEK A

BUDYNEK B
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